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Display:

Medföljer:

• 15m kabel 4×0,25mm2 (max längd 50m).
• 4st plastdistanser samt skruv (för utanpåliggande montering).
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2.2. Kapacitet
• Spar.

• Komfort.

• Forcering.

• Extern 1.

• Extern 2.

Till och frånluftsfläkt kan styras individuellt enligt nedan:

• Fast kapacitet 20 – 100%.

• Konstanttryckstyrning.

• Slavstyrning.

• Konstantluftflödesstyrning.

• Luftkvalitetstyrning.

• Fuktstyrning.
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2.3. Temperatur
• Sekvensstyrd, Kyla – Värmeåtervinning – Eftervärme.

• Individuell temperaturinställning för varje kapacitetsläge.

• Tilluftsreglering.

• Från / Rumsreglering.

• Autoreglering, utetemperaturstyrd växling mellan Tilluftreglering och Från / Rumreglering.

• FRT Reglering, Frånluftsrelaterad tilluftsreglering.

• Utekompensering, Sommar och vinterkompensering.

• Cirkulationspumpstyrning med motionering för Värme och Kyla.

• Förvärmestyrning.

• Kyl-/Värmepump styrning med förregling och mixad utsignal.
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2.4. Funktioner
• ECO Mode, separat temperaturinställning för värmeåtervinning och eftervärme.

• Varmstartsfunktion, vid låg utetemperatur.

• Kylforcering.

• Kylåtervinning.

• Frikyla via uteluft.

• Avfrostning.

• Övertryckstimer, braskaminfunktion.

• Forceringstimer.

• Brandfunktion.

• Nödläges funktion.

• Servicehantering med ställbara serviceintervall.
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3. Beskrivning displaymenyer
Acetec AB EvoControl Ventilation - 1

Sida 18 av 109



3.1. Meny 1

1:

Värmeåtervinning aktiv.

Eftervärme aktiv.

Kyla aktiv.

Avfrostning aktiv.
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2:

Temperaturinställning för aktivt driftläge.

3:

Aktivering av driftläge.

4:

Indikering för externt driftläge, luftkvalitestyrning, brand, stopp.

5:

A-larm.

B-larm.

C-larm.

Molntjänst inaktiv.

Molntjänst aktiv.

Molntjänst aktiv, fjärrstyrning tillåten.

Nätverk saknas.

Nätverk aktiv.

Nätverk aktiv, kontakt med internet.
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